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ATTESTATION DE VERIFICATION DE
L'ACCESSIBILITE
SOCOTEC AUX PERSONNES HANDICAPEES
Agence Construction Cherbourg
e b eAecis Construction ou création d'établissement recevant du
CE50338 public (ERP) soumis & permis de construire
50103 CHERBOURG OCTEVILLE Cedex
Tél. : 02.33.88.71.80.
Ef‘:‘;lffﬁf:ﬂfg:&e rbourg: (Annexe 3 a l'arrété du 22 mars 2007)
salntio@socotec.com

Contratn®.  150424550000046
Rapportn®: 24550/17/1608
Date : 16/06/2017

A transmettre per le mafire de l'ouvrage & 'sutorité administrative ayant délivré le permis de constnire ef au maire dans les 30 Jours
sulvant l'achévement des travaux et délivrée par un contrdleur fachnique ou un architecte au maftre de 'ouvrage en application des
articies L.111-74 ot R. 111-18-27 & R. 111-19-28 du code de la construction et de thabitation,

Je soussign6JACQUES TACHON de la société SOCOTEC, en qualité d'organisme de contréle
technique au sens du CCH art. L 111-23, titulaire d'un agrément ministériel I'habilitant a intervenir

sur les batiments.

atteste que par contrat de vérification technique n®150424550000046 en date du 08/06/2017, la
sociéte COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAGUE, maitrs de l'ouvrage de I'opération de
construction (ou de réhabilitation lourde) suivante :

Rénovation muséographique du planétarium LUDIVER 1700 Rue de la libération TONNEVILLE

Réf. du PC : AS 05060015Q0001
Date du dépédt de demande de PC : 16/11/2015 Date du PC : 09/12/2015
Modfficatifs éventuels Néant

a confié, 8 SOCOTEC, qui I'a réalisée, une mission de vérification technique aprés travaux visant &
vértfier sl les travaux réalisés (dans le cadre du PC référencé ci-dessus) respectent les régles
d'accessibilité qul leur sont applicables.

Nota : les régles d'accessibilité applicables sont les régles en vigueur rappelées ci-dessous
auxqueiles sont adjointes les éventuelles dérogations propres a l'opération et citées ci-aprés.
Nombre de batiments et équipements ou locaux séparés : 1

Ce document comporte 14 pages, y compris la page de garde

SQCOTEC Franos - 8.A. au aaplial de 17 848 740 suros 542 016 854 RCS Versallies
Slége scoial : Les Quadrants - 3 avenus du Cantre - C8 20732 Guyanaourt - 78162 St-Quertin-sn-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr



ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES @

DOSSIER : 1504245500000486 Rénovation museographique du planétarium LUDIVER 1700 SOCOTEC
Rue de la iibération TONNEVILLE 150424550000046

* Régles on vigueur considérées :

M Articles R 111-19 3 R 111-19.3 du CCH, relatifs & I'accessibilité aux personnes handicapées
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public construits oy
créés

¥ Arrété du 1er aoQt 2006 fixant les conditions prises pour Fapplication des articles R 111-19 a
R 111-19-3 et R 111-19-6 du CCH relatifs & I'accessibilité aux personnes handicapées des

etablissements recevant du public et des installations ouvertes ay public lors de leur
construction ou de leur création

 Dérogations accordées, telles que portées a la connalssance du vérificateuyr
Néant

* Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de 8a mission :

¥ A lissue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat précité et qui
s'est déroulée le 16/06/2017, le vérificateur récapitule sur ia liste cl-aprés ses constats formulés
ainsi :

> R Le vérificateur a constaté, sur les travaux réalisés, le respect de la régle
d'accessibilité applicable ")

> NR Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions
contraires au respect des régies d'accessibilité applicabie (*)

> 80 La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération.

(*} voir commentairg général CGO1 page 3

Date : 16/06/2017 JACQUES TACHON

énieur agréé C responsable de l'affaire

Réf.: 24550/17/1608 Page 2



" ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES @
DOSSIER : 150424550000046 Rénovation muséographique du pianétarium LUDIVER 1700 Rue de la SOCOTEC
libération TONNEVILLE150424550000046

LISTE DES CONSTATS

Commentaires généraux

CGO01 |Certaines régles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas l'objet de référentiel technique
commun précis. Les avis R ou NR portés & leur sujet par le vérificateur sont donc & considérer comme
présomptions de respact ou de non-respect, établies selon sa propre appréciation des dispositions
constatées, et ne préjugent pas d'interprétations contrairas.

CG02 | Mention des éventuels locaux ou parties du batiment qui n'ont pu étre visités :

Récapltulatif des commentaires particuliers

1. Généralltés:

2. Cheminements extériours:

3. Places de statlonnement:

4. Accads au(x) bétiments(s) ou & l'établissement et aux Jocaux ouverts au public;

§. Circulations intérieures horizontales:

6. Circulations Intérieures varticales:

7. Tapis, escallers ot plans Inclinés mécaniqgues:

8. Revétements de 8ols, murs et plafonds:

9. Portes, portiques et sas:

10. Dispositifs d'accuell, égulpements et dispositifs de commande:

11, Sanltalres:

12. Sortigs:

13. Eclairage:

14. Information et signalisation:

15. Etablissements recevant du public assis:

16. Etablissements comportant des locaux & sommell:

17. Etablissements avec douches ou cabines:

18. Caisses de palement:

Rét.: 24550/17/1608 Page 3



~ ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES @
DOSSIER : 150424550000046 Rénovation muséographique du planétarium LUDIVER 1700 Rue de la SOCOTEC

libération TONNEVILLE150424550000046

Etablissements recevant du public
' Points mml_nés .

Constat

Commentaires

-n°® de.
commentaire

1. Généralliés

Appreciation de synthase sur e respect de I'arraté

2. Cheminements extérleurs:

80 pas été modifiés

Les chemlriemenis e;dérieurs sont existants et n'ont

Généralitéds:

> Cheminement usuel ou un des
cheminements usuels accessible de l'accés
du terrain jusqu'a fentrée principale du
bétiment:

q» Cheminement accessible entre les
places de stationnement adaptées et l'entrée
du batiment:

> Acceselbilté aux équipements ou
aménagements extérieurs:

Cheminement ou repare continu contrasta
tactiiement et visuellement:

Largeur >= 1,40 m:

Rétrécissements ponctuels >= 1,20 m:

Dévears <= 2%:

Pentes:

> Existence de pente & chague
dénivellation du cheminement accessible aux
personnes en fauteull roulant;

Pente <= 4%:

Pente entre 4 ot 5% : paller de repos
tous les 10m;

Pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi:

Pente entre 8 et 10% sur 0,50 m max:

Pente > 10% Interdite:

V|V v|v] vV

Pallers de repos en haut et en bas de
chaque pente:

Caracléristiques des paliers de repos:

> 1,20 x 1,40 m:

» Paliers horizontaux au dévers prés:

Sauils et ressauts:

> <=2 om (ou 4 cm sl pents < 33%):

» Arrondls ou chanfreinés:

» Distance entre 2 ressauts »=2 50m:

> Pas de ressauts successlifs dans une
pente:

Repérage des éléments structurants du
cheminement par les malvoyants:

Espaces de manoeuvre avec possibilité de 1/2
tour aux polints de choix d'itinéraire:

> Emnplacements:

> Dimensions : Diamétrs 1,50 m:

Espaces de manoeuvre de porte:

» Emplacements:

» Dimenslons:

-8paces d'usage:

» Devant chaque équipement ou

aménagement:

Reéf. : 24550/17/1608
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" ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
graphique du planétarium LUDIVER 1700 Rue deia

DOSSIER : 150424550000046 Rénovation muséo

O

SOCOTEC

libératiorr TONNEVILLE150424550000048

: éhhlluemom recevant du public
- Polints examinés

Constat

Commentaires

. n* de
commentaire

} Dimensions 0,80x1,30m:

Sols non meuble, non glissant, non réfiéchissant
et sans obstacle 4 la roue:

Trous en sol : Dlamétra ou lergeur <= 2 om:

Cheminement libre de tout obstacle:

» Hautsur libre >= 2,20 m:

> Repérage visuel, tactiie ou par un
prolongement des éléments implantés ou en
sallle de plus de 16 em:

Protection si rupture de niveay >= 040ma
moins de 0,90 m du cheminement:

Protection des espaces sous escallers:

.+Volée d'escalier de 3 marches ou plus;

: Largeur entre mains courantes >=
1,20m;

Hauteur des marches <= 16 cm:

>
> Giron des marches »= 28 cm;
> Mailns courantes:

* Do chaque cité;

s Hauteur entre 0,80 et 1,00 m:

s Continue, rigide et facilement
préhensible:

*  Dépassant les premiéres et dernléres
marches:

* Différenciées du support per éclairage
parliculier ou contraste visueli:

> Appel de vigilance pour les mal voyants
4 60 em en partle haute;

> Contremarche de 10 cm mini pour ia
1ére et la demnlére marche:

> Nez de marches:

»  De couleur contrastée:

+  Non glissant:

¢  Sans débord excessif:

Volée d'escalier de moins de 3 marches:

> Appel de vigilance pour les mal voyants
& 50 cm en partie haute:

> Contremarche de 10 ¢cm mini pouria
1ére et ia demidre marche:

» Nez de marches:;

*  De couleur contrastée:

*  Non glissant;

¢  Sans débord excessif:

Présence d'un dispositif d'éclairage du
cheminement;

3. Places de stationnement:

80

pas été modifides

Les places de stationnement sont existantes et n'ont

2% de l'ensembie des places aménagées ou
8ulvant arrété municipal sl plus de 500 places:

Locallsation 4 proximité de entrée du batfment:

Caractéristiques dimensionnelles et atteinte:

Largeur >= 3,30 m:

» Espace horizontal au dévers de 2%
prés:

Réf.: 24550/17/1608
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" ATTESTATION DE VERIFICATION DE L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

DOSSIER : 150424550000046 Rénovation muséographique du planétarium LUDIVER 1700 Rue ds la

L

libération TONNEVILI_.E150424550000046

d'accés:

4
Etablisssments recevant du pubilc B
- Commentaires i
" Points examinés 3 £ §
> Raccordement au cheminemant

s Ressaut <=2 cm;

*  8ur 1,40 m & partir de la piace,
cheminement horizontal au dévers prés:

» Contrdle d'accés et de soriie utliisables
par des personnes sourdes, malentendantes
ou muettes:

conirdle;

» Bomes vislbies directement du poste de

* OU

e Sighaux liés au fonctionnement dy

disposiiifs: sonores et visuels;

ET visiophonie;

> Sortie en fauteull des places boxées:

Repérage horizontal et vertical des places;

> Signalleation adaptée & proximité des
places de stationnement pour le public;

> Signalisation des croisements
véhlcules/plétons:

» Evsll de vigllance des plétons;

e Signallsation vers les conducteurs:

4. Accéa au(x) bAtiments(s) ou &
I'ét;ItlsIIuemont ot aux locaux ouverts au
publie:

- | L'accés & I'établissement n'a pas &té modifie

Accés principal accessible en continuité avec le
cheminement accesslble;

Entrée principale facllement repérable;

Espace de manoeuvre avec possibliité de 172
tour devant entnde principale:

Dispositifs d'accés au batiment:

» Facllement repérables:

Signal sonore et visuel:

Systdme de communication et disposltif de
commande manuelle;

» A plus de 40cm d'un angle rentrant ou
d'un obstacle au fauteuil;

> Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m:

Contrble d'accés et de sorfie:

» Visualisation directe du vistteur par le
personnel:

> Vislophone:

Accée de manlére autonome a tous les locaux
ouveris au public:

3. Chreulations Intérieures horizontales:

Largaur >= 1,40 m: R
Rétrécisssments ponctuels >= 1,20 m: R
Dévers <= 2%: R
Pentes: R

» Pente <= 4%:

> Pente entre 4 ot 5% : paller de repos
tous les 10m:

» Pente entre § et 8% sur 2 m maxl:

> Pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxI;

Rét.;: 24550/17/1608
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* ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

DOSSIER : 150424550000048 Rénovation muséographique du planétarium LUDIVER 1700 Rue de la SOCOTEC
libération TONNEVILLE150424550000046

Etablissements recevant du public g | £ E
ol ' Commentaires R
Points examinés - it N §

) J Pente > 10% Interdite:

> Paliers de repos en haut et en bas de
chaque pente: :
Caractéristiques des paliers de repos: : 50
» 1,20 x 1,140m: ‘
> Pailers horizontaux au dévers prés:
Seuils et ressauts: R
» <= 2 ¢cm (ou 4 cm sl penie < 33%):
) Arrondis ou chanfrelnés:
> Pas d'ane Interdits:
Espaces de manoeuvre de porte: R
> Emplacements:
e Dimensions:
£spaces d'usage: R
> Devant chaque équipement ou
aménagement:
> Dimensions 0,80x1,30m:

Sols non meuble, non glissant, non réfiéchissant R
e! sans obstacle 4 la roue;

Trous en sol : Diamétre ou largeur <= 2 cm; 'R

Cheminement libre de tout obstacle: R

» Hauteur ilbre : 2,20 m ou 2,00 m pour g
les parcs de stationnement:

> Repérage visuel, tactlie ou par un

prolongement au sol des éléments Implantés
ou en saillle de plus de 15 cm:

Protection s rupture de niveau >= 0,40 m a
moins de 0,90 m:

Protection des espaces sous escallers:
Marches isolées:
» Sl trois marches ou plus:

s Largeur entre mains courantes »=
1,20m:

Hauteur des marches <= 16 cm:
Giron des marches >= 28 ¢m:

* Appel de vigilance pour les mal voyants
& 50 cm en partle haute:

Contremarche de 10 cm minl pour la
1ére et Ia demlére marche:

Nez de marches:

De couleur contrastée:;

Non glissant;

Sans débord excesslf:

Mains courantes;

De chaque cfté:

Hauteur entre 0,80 et 1,00 m:

e Continue, rigide et facllement
préhensibla:

®  Dépassant les premiéres et demiéres

marches:

Différenciées du support par un
éclairage particulier ou un contraste
visuel:

» Si moins de 3 marches:

: 24550/17/1608 Pege 7

EE
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" ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

livération TONNEVILLE150424550000046

DOSSIER : 150424550000046 Rénovation

muséographique du planétarium LUDIVER 1700 Rue de ia

L

Etablissaments recevant du public
Points examinés

: =

n". de
commentaire

» Appsl de vigliance pour les mal voyants
& 50 cm en partie hauts;

Contremarche de 10 cm mini pour la
1ére et la dernldre marche:

e Nezde marches:

De couleur contrastée;

Non glissant:

Sans débord excessir:

Circulations Intérleures verticales:

Obligation d'ascenseur:

Escallers utillsables dans les conditions
normaies de fonctionnement:

T

Largeur enire mains courantes >=
1,20m:

Hauteur des marches <= 16 cm:

Giron des marches >= 28 cm:

>
>
>

Mains courantes:

e De chaque cfté:

s  Hauteur entre 0,80 et 1,00 m:

¢ Continue, rigide et facllement
préhensible:

Dépassant les premiéres et dernléres
marches:

Différenciées du support par un
éclalrage particuller ou un contraste
visuel:

>

Appel de vigliance pour les malvoyante
& 50 em en partle haute:

»

Contremarches de 10 em mini pour la
1ére et la dernlére marche visuellement
contrastées par rapport aux marches:

»

Nez de marches;

o De couleur contrastée:

=  Non glissant;

) Sans-d_ébord excessif:

Ascenseurs:

>

Tous les ascenseurs dolvent atre
accessibles:

>

8l ascenseur : Tous les étages
comportant des locaux ouverts au public sont
desservis:

Commande 4 plus de 40cm d'un angle
rentrant ou d'un obstacle au fautevil:

Conformes & la norme NF EN 81-70
relative & i'accessibiilté aux ascenseurs pour
toutes ies personnes y compris les personnes
avec handicap:

» Munis d'un dispositif permettant de
prendre appul:
» Permettent de recevoir les informations

fiées aux mouvements de la cabine, aux
étaggs desservig, au systéme d'alarme:

Appareils élévateurs pour personnes a
mobilité réduite:

] Dér_o_gatlon obtenue:

Réf.: 24560/17/1608
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ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
DOSSIER : 150424550000046 Rénovation muséographique du planétarium LUDIVER 1700 Rue de la

O

libération TONNEVILLE150424550000048

Etablissements recevant du public
' Peints examinés -

(&)

Commentaires

v de
commentalre

» Conformes aux normes les concernant:

o [D'usage permanent:

7. Tapls, escallers et plans Inclinés
mécaniques:

Doublé par un cheminement accesslble ou un
ascenseur:

Malns courantes accompagnant le mouvement:

Mains courantes dépassant de 30 cm le départ
ot l'arrivée;

Arrét d'urgence facllement repérable, accesslble
et manosuvrabie en poslition debout ou assis:

Départ st arrlvée signalés par contraste de
.couleur ou de lumlére:

Jignal tactile ou sonore en partie terminaie d'un
tapis roulant et plan Incliné mécanique:

8. Revitements de sols, murs et plafonds:

Tapls:

» Dureté suffisante:

> Pas de ressaut »= 2 cm:

Quallté acoustique des revétements des espaces
d'accuell, d'attente ou de restauration:

» Conforme 4 |a réglementation an
vigueur:

» Aira d'absorption équivalente »= 25%
de la surface au sol:

9. Portes, portiques et sas:

Dimensions des sas:

Espace de manoceuvre de portes devant chague
porte & l'exception des portes d'escaller;

Largeur des portes principales et des portiques:

R NES ]

> 0,80 m pour les locaux ou zones
recevant molns de 100 personnes:

1,40 m pour les locaux ou zones
recevant plus de 99 personnes:

> 1 vantail >= 0,90 m pour les portes & 2
vantaux:

» 0,80 m pour les portiques de sécurité et |
les sanitaires, douches et cabines non
adaptés:

Polgnées des portes:

> Facllement préhensibles;

> Extrémité & plus de 40 cm d'un angle
rentrant ou d'un obstacle au fauteull (sauf
portes ouvrant uniquemaent sur un escaller et
portes des eanitaires, douches et cablnes
nonh adaptées):

Effort pour ouvrir une porte <= 50 N;

Portes vitrées repérables:

Portes & ouverture automatique:

» Durée d'ouverture réglabla:

» Détection des personnes de toutes
tedlles:

‘Ignal sonore et lumineux du déverroulllage des
potrtes a verrouillage électrique:

80

Possibillté d'accés y compris en cas de dispositf

Réf.: 24550/17/1608
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" ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES @

DOSSIER : 150424550000046 Rénovation muséographique du planétarium LUDIVER 1700 Rue de la SOCOTEC
_libération TONNEVILLE150424550000046

: g
Etablissements recevant du public g Commental 8 E
Points examinés =~ o L=~ b E

T8 & 1a 6curlts ou & Ta s0reTe:
10. Dispositifs d"accuell, équipaments et
disposlitifs de commante:
Sl existence d'un point d'accusil: R
> AU moins un accesslble:
> Point d'accusell aménagé pricritairement
ouvert:
> Banques d'accuell utilisables en position
debout ou assis: ‘
Equipements divers accessibles au pubilc: R
» Au molng 1 équipement par type '
aménageé:
> Espace d'usage de 0,80 x 1,30 m
devant chaque équipement:
> Commandes manuelles et fonctions
volr, lire, entendre, parier:
o 080<=H<=130m:
» Elément de mobiller permettant de Hrs,
écrire ou utillser un clavier:
e Face supérieure <= & 0,80 m:
¢ Vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP):
> Dispositif de sonorisation équipé d'une
boucle magnétique:

Panneaux d'affichage instantanée relayant les . Sﬁ g
informations sonores: g
11. Saniaires: | ' 80 | Existants non modifiés

Cabinets aménagés:

» Au moins 1 par niveau comportant des
sanitaires:

> Aux rnémes emplacements que les
autres.

> Séparés H/F si autres sanltaires
sépares;

1 lavabo accessible par groupe de lavabos:

Espaces de manoeuvre avec possibiiité de 1/2

tour:

» Empiacement: dans le cabinet ou
devant la porte:

> Dimenslons : Diamétre 1,50 m;

Aménagements intérieurs des cabinets:
> Dlsposltif permettant de refermer la
porte;
Espace d'usage latéral de 0,80 x 1,30m:
Hauteur de |a cuvette entre 0,45 et
0,50m:
Lave-mains accessible d'une hauteur
<=0,86 m:
Barre d'appui latérale sntre 0,70 et
0,80m du sofl;

»

>

»

>

» Barre d'appul supportant le poids d'une
Rg

8

-La

»

personne:
Commande de chasse d'eau facllement
accesslble et manosuvrable:
vabos accessibles:
Vide en-dessous de 0,70 x 0,60 x

Réf. : 24550/17/1608 Page 10



" ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
DOSSIER : 150424550000046 Rénovation muséo

libération TONNEVILLE150424550000046

graphique du planétarium LUDIVER 1700 Rue de la

O

$OCOTEC

' E_tabllsun_mm_meovant du public

Points examinés .

Commentaires

- n® de
commentalre

0,30m (FxxP)

Accessolres divers - porte-savon, séchoirs, etc. 4
1,30 m maxi:

Urinoirs & différentes hauteurs si batteries
d'urinolre:

12. Sortles:

Sorties repérablee sans risque de confuslon avec
les issues de secours:

13. Eclairage:

Valeurs d'éclairement:

> 20 lux pour les cheminements
extérieurs:

: Existant

Ly 200 lux aux postes d'accuell:

100 lux pour les circulations
horizontales:

150 lux pour les escallers st
équipements mobiles:

8

des parcs de stationnement:

>
> 50 lux pour les clrculations piétonnes
>

20 lux pour les parcs de stationnement
(hors circulations piétonnes):

> Ebloulssement / reflet:

Durée de fonctionnement des éclairages
temporisés:

Extinction doit étre progressive si éclalrage
temporisé;

Eclalrap_g par détection de présence:

14. Information et signallsation:

Cheminements extérieurs:

» Signalisation adaptée aux points de
cholx d'ttinéraires ou en cas de pluralitd de
cheminements:

- Repérage des parois vitrées:

- Passage piétons:

Accas & I'établissement et accusil:

» Repérage des entrées:

> Repérage du systéme de contréle
d'accés:

Accuells sonorisés:

> Transmission ou doublage visuel des
informations sonores nécessalre:

> Systéme de transmisslon dy signal
acoustigue par Induction magnétique:

» Signalisation de ia boucle par un
pictogramme:

Clrculations Intérieures:

> Eléments structurants du cheminements
repérables:

» Repérage des parois et portes vitrés:

> Information d'alde au choix de [a

circulation & proximité des commandes
d'appel d'ascenseur:

> Dans le cas des équipements mobiles,
escaliers roulants, tapls et rampes mobiles,
signallsation du cheminement accessible:
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* - ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES @
DOSSIER : 150424550000046 Rénovation muséographique du planétarium LUDIVER 1700 Rue de la SOCOTEC
libération TONNEVILLE150424550000046

Etablissements recevant du public E _
. L ' 1. Commentaires
Points examinés _ ' |

- n® de
commentalre

Equipements divers:
> Slgnallsation du point d'accuell, du
gylchet:

» Equipements et mobilier repérables par
contragte visuel ou tactfie:

> Dispositifs de commande repérables
par contraste visuel ou tactile.:

Exigences portant sur tous les &léments de
signalisation et d'information et définles a
Fannexe 3;

» Visibliité (locailsation du support,
contrastées):

> Lislbilité (hauteur des caractéres):

% Compréhension (pictogrammes):

t5. Etablissements recevant du public assis: 80 |

Nombre de places réservées : 1 + 1 par tr.de 50:

Salle de + de 1 000 places : salon arréts

municipal:

Dimenslon de 'emplacement: 0,80 x 1,30m:

Cheminement accessible jusqu'a l'emplacement:

Réparties en fonction des différentes catégories

de places:

16. Etablissements comportant des locaux & 80

sommell:

Nombre de chambres adaptées:

> 1 sl moins de 21 chambres;

» 1+ 1 partr. de 50;

> Toutes les chambres sl établlssement
d'hébergement de personnes Agées ou
présentant un handicap moteur:

Caractéristiques des chambres adapiées:

> Espace de rotation Diamétre 1,50 m;

™ 0,90 m sur les 2 grands cBtés du Iit et
1,20m au pied du Iit ou 1,20m sur les 2
grands cdtés du It et 0,90m au pied du Iit:

» Hauteur du plan de couchage des |its
fixés au sol 40 & 50cm:

Cabinet de tollette:

» Au moins un accassible depuls chaque
chambre adaptée:

> Toutes sl établissement d'hébergement
personnes &gées ou présentant un handicap

moteur:
> Espace de rotation Diamétre 1,50 m;
> Douche accessibie avec barre d'appui:
Cabinet d'alsance accessible:
> Au moins un accesslble depuls chaque
chambre adaptée:
> Tous si établissement d'hébergement

de personnes &gées ou présentant un
handicap moteur:

» Espace d'usage de 0,80x1,30m:
( » Barre d'appui:
| Pour toutes les chambres:
> .1 prise de courant & proximité du lit:
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ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
DOSSIER : 150424550000046 Rénovation muséographique du planétarium LUDIVER 1700 Rue de la

libération TONNEVILLE150424550000046

SOCOTEC

B
Etablissements recevant du public B . 8 g _
_ _ g Commentalres . B
Polints examinés 8 £ E
> 1 prise léléphohlqua en cas de réseﬁu '

de téléphonie intamne:

» N° de la chambre en relief sur la porte;

17. Etablissements avec douches ou cabines:

Cablnes;

Au moins 1 cabine aménagée:

Au méme emplacement que les autres
cablnes:

Cheminement accessible jusqu'a la
cabine:

Cabines séparées H/F sl autres cabines
séparées:

de demi tour Dlamétre 1,50 m:

Sidge:

Dispositif d'appul en position debout:

>

»

>

»

> Espace de manoeuvre avec possibiité
»

»

Do

uches:

Au molns 1 douche améngg;ée:

Au méme empiacement que les autres
douchas:

Cheminement accesslble Jusqu'a la
douche:

Douches séparées H/F si auires
douches séparées:

latéralement & la douche:

Slphon de sol:

Slége:

Dlsprosltlf d'appul en position debout:

»

>

»

»

> Espace d'usage de 0,80 x 1,30 m
>

>

>

»

Equipements divers utllisables en
position assis:

18. Calsses de palement:

Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec
Caisses:

1 calsse adaptées par tr. de 20:

Répartition uniforme des calsses adaptées:

Caractéristiques des caisses adaptéss:

Cheminement d'accés aux caisses adaptées >=
0,90m:

Affichage dlrectement ligible pour les personnes
sourdes ou malentendantes:
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